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ENERGIKLASSER

D

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:Ð om energideklaration för byggnader.

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

E nerg i prestanda, primärenerg ital :

1 18 kwh/m" och år

Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital :

Energiklass C, 85 kWh/m2 och år

Specifik energianvändning
(tid i gare energi prestanda) :

93 kWh/m2 och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Utförd

Venti lationskontrol I (OVK) :

Utförd

Atgärdsförslag:
Har lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Göran Björkman, Jonsbo Energi,
2019-09-13

Energideklarationen är giltig till:
2029-09-13
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Byggnaden - ldentifikation
Län

Skåne

Kommun

Malmö

OBS! Småhus ¡ bostadsrätt ska deklareras av bostadsråttsföreningen.

l- egn" hem (privat¿igda småhus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Asker 1

Egen beteckn¡ng

Brf Mariedal 1916

Husnummer Prefix byggnadsid

1 2936257
Orsak till awikelse

Adressuppgifter är fel/saknas f
Adress

Carl Hillsgatan 15

Postnummer

21756
Postort

Malmö

Huvudadress

Adress

Kilian Zollsgatan 2A

Postnummer

21756
Postort

Malmö

Huvudadress

C

Adress

Kilian Zollsgatan 28
Postnummer

21756
Postort

Malm0

Huvudadressr
Adress

Kilian Zollsgatan 2D

Postnummer

21756
Postort

Malmö

Huvudadress

C

Adress

Kilian Zollsgatan 4A

Postnummer

21756
Postort

Malmö

Huvudadress

(õ

Adress

Kilian Zollsgatan 4C

Postnummer

21756
Postort

Malm0

Huvudadress

C
Adress

Kilian Zollsgatan 4D

Postnummer

21756
Postort

Malmö

Huvudadress

C

Adress

Mariedalsvägen 7A

Postnummer

21754
Postort

Malmö

Huvudadress

C

Adress

Mariedalsvägen 7B

Postnummer

21754
Postort

Malm0

Huvudadress

c
Adress

Mariedalsvågen 7C

Postnummer

21754
Postort

Malmö

Huvudadress

C



naden - ns r
Typkod

320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori

Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet

(ô Enkel f Komplex

Byggnadstyp

Friliggande

Nybyggnadsår

1917

Atemp (exkl. Avarmgarage)

6643

Avarmgarage

0 m2

Antal källarplan uppvärmda till >10"C
(exkl.garageplan)

1

Antal våningsplen ovan mark

4

Antal trapphus

10

Antal bostadslägenheter

71

Finns till övervägande del lägenheter med
boarea om högst 35 m'zvardera?

l. Ja fî Nej

Projekterat genomsnittligt hygieniskt
lokalbyggnader eller fl erbostadshus

0,35

uteluttsfl¿ide i

l/s,m2

Finns installerad eleffekt >10 Wm'zför
uppvärmning och varmvattenproduktion

C Ja (õ Nej

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i

I kap 13 S PBL?

O Nej

(- Ja, enligt 3 kap KML

C Ja, enligt SBM-förordningen

l^ Ja, är utpekad i detaljplan eller
områdesbestämmelser

f Ja, är utpekad i annan typ av
dokument

C Ja, egen bedömning

Bostäder (¡nkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och förvaltning

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

Köpcentrum

Vård, dygnet runt

Vård, dagtid (semt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (förskola-univers¡tet)

Bad-, sport-, idrottsanläggn¡ngar (ej utomhusarenor)

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga saml¡ngslokaler

Summa

Övrig verksamhet - ange vad

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

0

0

0

0

0

0

100

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

100

0

0

0

0

0

0



En ianvändni

' Den el som ingår i fastighetsenergin.

' Den el som ingår i hushållsenergin.
t 

Den el som ingår i verksamhetsenergin.
¡ 

Den energimängd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
u 

Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd.
u 

Underlag för energiprestanda.

Mãtperiod
Vilken 12-månadersperiod avser
(ange första månaden iformatet

energiuppgifterna?
ÂÂMM)

1 808 - 1907

Beräknad energ¡användning
Beräknad energ¡användning v¡d normalt brukande och ett normalår
anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den
uppmätte energianvändningen.r
Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gåller om inte
annat uppmätts:

Eldn¡ngsoüa 10 000 kwh/m3

Naturgas 11 000 kwh/1 000 m3 (effektivt värmevärde)

Stadsgas 5 880 kwh/1 000 m'

4 500-5 000 kwh/ton, beroende avPellets träslag och fukthelt

Kålla: Energimynd¡gheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansåttn¡ng och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Fjänkyle (15)

El för komfortkyla (16)

FastighetseF (17) r 2S066 kwh

Övrig el som ingår i energiprestanda

I kwh

kwh

Hur mycket energi har använts för värme och varmvatten angiven mätper¡od?
Vårdena ska vara korrlgerade för normalt bruk, (BFS 2016:12)
Angivna värden ska ¡nte vara no]malårskorrig€rade,

Energi för

uppvärmn¡ng tappvarmvatten

3435'18 136732 rwnFjärrvärme (1)

Eldningsolja (2)

Naturgas, stadsgas (3)

Ved (4)

Flis/pellets/br¡ketter (5)

Övrigt b¡obränsle (6)

El (vattenburen) (7)

El (d¡rektverkande) (8)

El (luftburen) (9)

Markvärmepump (el) (10)

Värmepump-frånluft (el) (1 1 )

Värmepump-lufvluft (el) (1 2)
i

Värmepump-lufuvatten (el) (1 3)

Tappvarmvatten (el) (14)

kwh

33607

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

kwh

Övrig energi (ingår inte i energ¡prestanda)

1 88990: rwn

kwh

Hushållsel'?(18)

Verksamhetse13 (19)

Ange sottångararea onerg¡produktion

F¡nns solvårmè? B€råoad

m2 kvvh/årf¡a (3ru"¡

Energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och tastighetsel

Summal-17a I 541923,twtr

Ort (Energi-lndex)

Malmö

Finns solcellsystem?

C .1" (õ rue¡

Ange solcellsarea

Beräknad
elproduktion

m2 kWh/år

Byggnadens primärenergianvändning6

782507 xvuntar

Byggnadens energ¡anvåndn¡ng6
(Normalårskonigerat värde (Energi-index))

621096 k\ /i'/år

162 twn/m,,år

Referensvärde 2
(liknande byggnadeD

Referensvärde 3
(nybyggnadskrav för denna byggnad)

kWh/m'?,år118 t<wn/m,,år

Energiprestanda
(primärenergital)

Referensvärde'l
(enligt nybyggnadskrav)

85 twrr/m",år



ifter om ventilationskontroll

t 
Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden? (ô ¡a f He¡

v
v

FTX

F

TFT
T s¡ätvdrag

Typ av v€nt¡lationssystem T F med återv¡nning

Är ventilat¡onskontrollen utförd v¡d tidpunkten för
energideklarationen?

7(. Ja I Nej ( Delvis o/o

Ar ventilationskontrollen utan anmärkning vid tidpunkten för
energideklarationen?

6¡a Cnej

Uppgifter om ¡uftkonditionerin

U om radon

F¡nns luftkond¡tioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12k\/w f ¡a (ô Nej

(â ¡a C ruejAr radonhalten mått?

lTyp av mátning

I 
LångtiOsmatning enligt SSM

Radonhalt

30 ,Bq/m3

Datum för radonmätning

2008-12-15



Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

Utförd åtgärd (Dekl.id: 983508)

Styr- och reglerteknisk

Vårme

f Nya radiatorventiler

f lnjusteringavvärmesystem

f Tids-/behovsstyrningevvármesystem

T Rengör¡ng och/ellerluftn¡ng av
värmesystem

[- Maxbegränsningavinnelemperetur

l- Ny inomhusg¡vare

T Byte/installation av tryckstyrda pumpar

f Annanåtgärd

Vent¡lation

ln¡uster¡ng av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilat¡onssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av vaMalsstyrde flåktar

Annan åtgård

Belysning, kylning m.m.

f Tids/behovsstyrningavbelysning

f Tids-/behovsstyrning av kyla

f Annan åtgärd

Tr
Tr
r

lnstallationsteknik

T Varmvattenbesparandeåtgärder

f Energieffektivbelysn¡ng

T lsolering av röroch ventilationskanaler

T Byte/installat¡on av vårmepump

J_ Byte/¡nstallat¡onavenergieffektivare
värmekålla

Byte/komplettering av vent¡lationssystem

Ätervinning av ventilationsvärme

lnstâllation av solvårme

lnstallation av solceller

Annan åtg¿ird

rr
Trr

Byggnadstekn¡k

V Tilläggsisoler¡ngvindsbjälkleg/tak

T Tilläggsisoler¡ngväggar

f Tilläggsisoler¡ngkällare/merk

T Byte till energieffektiva
f ön ster/fön ste rdörrar

f Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

T rätn¡ng
f önste r/f önsterdörra r/ytterd öna r

f Annanåtgärd

Utfört år

2013

Beskrivning av åçärden

Inreda vindsuLrymme ti11 lägenheter. I samband med denna åtgärd förbättrades
takets isoleringsförmåga.



Utförd åtgärd (Dekl.id: 983508)

Styr- och reglertekn¡sk

Vårme

T Nya radiatorvent¡ler

f lnjuster¡ngavvärmesystem

f TidsJbehovsstyrn¡ngavvärmesystem

l- Rengöring och/eller luflning av
värmesystem

f Maxbegrånsn¡ngav¡nnetemperetur

T Ny inomhusgivare

V Byte/installation av tryckstyrda pumpar

T Annan åtgärd

Vent¡lation

lnjustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilat¡onssystem

Byle/installation av varvtalsstyrda flåktar

Annan åtgärd

Belysn¡ng, kylning m.m.

l- Tids-/behovsstyrningavbelysning

T Tids-/behovsstyrning av kyla

f Annan åtgärd

r
Tr
t-

r

lnstallationstekn¡k

l- Varmvattenbesparandeåtgärder

T Energieffektivbelysning

T lsolering av rör och ventilationskanaler

T Byte/installat¡on av värmepump

T Byte/installat¡onavenergieffektivare
värmekålla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Atervinning av ventilationsvärme

lnstalletion av solvårme

lnstallation av solceller

Annan åtgård

T
Trr
T

Byggnadstekn¡k

T T¡lläggsisoler¡ngvindsbjälklag/tak

T Tilläggsisoler¡ngväggar

l- Tilläggsisoler¡ngkällare/mark

T Byte till energieffekt¡va
f ön ster/fön sterdörrar

T Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

l- Tåtning
f ön ster/fön ste rdörrar/ytterd önar

f Annan åtgärd

Utfört år

2019

Beskrivning av åtgärden

Parpump t111 radiatorkrets byttes ut til1 en tryckstyrd, energisnåf
cirkulationspump .



Utförd åtgård (Dekl.id: 983508)

Styr- och reglertoknisk

Vårme

T Nya radiatorventiler

f lnjusteringavvärmesystem

f Tids-/behovsstyrningavvärmesystem

T Rengör¡ng och/ellerluftn¡ng av
värmesystem

f Maxbegrånsningav¡nnetemperatur

T Ny inomhusgivare

f Byte/installat¡on av tryckstyrda pumpar

f Annan åtg¿ird

Vent¡lation

f lnjusteringavventilationssystem

T Tidsstyrningavvenlilalionssystem

|- Behovsstyrningavventilationssystem

T Byte/installation ev varvtalsstyrda fläktar

f Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

l- TidsJbehovsstyrningavbelysning

f Tids-/behovsstyrning av kyla

f Annan åtgärd

lnstallatíonsteknik

T Varmvattenbesparandeåtgärder

F Energieffektivbelysning

f lsolering ev röroch ventilationskanaler

l- Byte/¡nstallat¡on av värmepump

T Byte/installationavenergieffektivare
vårmekälla

Byte/komplettering av ventilationssystem

Âtervinning av ventilationsvärme

lnstallation av solvärme

lnstallation av solceller

Annan åtgärd

rr
Tr
T

Byggnadsteknik

l- Tilläggsisoler¡ngvindsbjälklag/tak

T T¡llággsisoler¡ngväggar

|_ Tilläggsisoleringkällare/mark

f Byte till energieffektiva
f önster/fönsterdörrar

f Kompletter¡ngfönster/fönsterdörrer
med innerruta

T rätning
f önster/f ön sterd örra r/ytterdöna r

f Annanåtgärd

Utfört år

2012

BeEkrivning av åtgärden

Utbyte av belysning i kä11are samt behovsstyrning.



Utförd åtgärd (Dekl.id: 983508)

Styr- och r€gl€rteknisk

Värme

T Nya radiatorventiler

T lnjuster¡ngavvärmesystem

T TidsJbehovsstyrningavvärmesystem

l- Rengöring och/eller luftning av
värmesystem

T Maxbegränsningavinnetemperatur

f Ny inomhusgivare

l- Byte/installation av tryckstyrda pumpar

T Annan åtgärd

Ventilation

Tr
t-
v
T

lnjuster¡ng av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilat¡onssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installat¡on av vaMalsstyrde fläktar

Annan åtgärd

Belysning, kyln¡ng m.m.

f Tids-/behovsstyrningavbelysning

7 TidsJbehovsstyrning av kyla

[- Annan åtgärd

lnstallationsteknik

T Varmvattenbesparandeåtgärder

f Energieffektivbelysning

T lsolering av rör och vent¡lat¡onskanaler

T Byte/installation av värmepump

T Bfe/installationavenergieffektivare
vårmekälle

Byte/komplettering av ventilat¡onssystem

,Atervinning av ventilationsvärme

lnstallation av solvärme

lnstallation av solceller

Annan åtgärd

r
T
t-
Tr

Byggnadstekn¡k

l- Tillåggsisoleringvindsbjälklag/tak

T Tilläggsisoleringväggar

T Tilläggsisoleringkällare/mark

T Byte t¡ll energieffektiva
fönsterffönsterdörrar

T Kompletteringfönster/fönsterdörrar
med innerruta

f T¿itning
fönster/fönsterdörrar/ytterdörar

f Annan åtgärd

Utfört år

2013

Beskrivning av åtgärden

Utbyte av frånluftsfläktar. År för åtgärd ej faststäl1d



Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Atgardsfonlag (Dekl.id: 983508)

Styr- och reglerteknisk

Vårme

Y Nya radiatorventiler

T lnjusteringavvärmesystem

T TidsJbehovsstyrningavvärmesystem

T Rengöring och/ellerluftning av
vármesystem

f Maxbegränsningavinnetemperatur

f Ny inomhusgivare

T Bfe/instâllation av tryckstyrda pumpar

f Annan åtgärd

Ventilation

f lnjusteringavventilationssystem

T Tidsstyrn¡ngavventilationssystem

T Behovsstyrningavventilationssystem

f Byte/installation av vaMalsstyrda fläktar

f Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

f Tids-/behovsstyrningavbelysn¡ng

f Tids/behovsstyrning av kyla

f Annanåtgärd

lnstallat¡onstekn¡k

f Varmvattenbesparandeåtgårder

T Ênergieffektivbelysning

f lsolering av rör och ventilalionskanaler

l- Byte/installation ev värmepump

T Byte/installationavenergieffektivare
vårmek¿illa

T Byte/komplettering av ventilationssystem

|_ Ätervinningavventilationsvärme

T lnstallation ev solvärme

T lnstallation av solceller

f Annanåtgärd

Byggnadstekn¡k

T T¡lläggsisoleringv¡ndsbjålklag/tak

f Tilläggsisoleringväggar

|- Tilläggsisoleringkällare/mark

T Byte t¡ll energieffêktiva
f önste r/fön ste rdörrar

f Komplêtteringfönster/fönsterdörrar
med innerruta

T råtning
f önster/f önsterd örra r/ytterd öna r

f Annan åtgärd

Minskad energianvändning

34352 kWh/år

Kostnad per sparad kwh

0,15 kr/kwh

Beskrivning av åtgärden

Radiat,orerna saknar termostater. Raditorventilerna bör kompletteras med
maxbegränsade (t.ex 22C) termostater.



Atgärdsförslag (Dekl.id: 983508)

Styr- och reglertekn¡sk

Värme

T Nya radiatorventiler

f lnjusteringavvärmesystem

T TidsJbehovsstyrningavvärmesystem

l- Rengöring och/eller luftning av
värmesystem

T Mexbegränsningavinnetemperatur

[_ Ny inomhusgivare

f Byte/installation av tryckstyrda pumpar

T Annanåtgärd

Ventilation

T lnjusteringavventilationssystem

f Tidsstyrningavventilationssystem

l- Behovsstyrningavvenlilationssystem

l- Byte/instellation av vaMalsstyrda flåktar

T Annan åtgärd

Belysning, kylning m.m.

f TidsJbehovsstyrningavbelysning

T Tids-/behovsstyrning av kyla

T Annan åtgärd

lnstallationsteknik

T Varmvattenbesparandeåtgärder

Y Energieffektivbelysning

f lsoler¡ng av rör och ventilationskanaler

T Byte/installat¡on av värmepump

T Byfe/installationavenergieffektivare
värmekälla

Byte/komplettering av vent¡lat¡onssystem

Atervinning av ventiletionsvärme

lnstallation ev solvårme

lnstallation av solceller

Annan åtgärd

Trr
Tr

Byggnadsteknik

T Tilläggsisoleringvindsb¡älklag/tak

T Tilläggsisoleringväggar

T Tillåggsisoleringkällare/mark

T Byte t¡ll energieffektiva
fönster/fönsterdörrer

|_ Komplettering fönster/fönsterdörrar
med innerruta

T r¿itning
fönster/fönsterdörrar/ytterdönar

t- Annan åtgärd

M¡nskad energianvändning

17520 k\Mr/år

Kostnad per sparad kwh

0,21 kr/kwh

Beskrivning av åtgärden

Belysningsarmaturer i trapphusen bör bytas ut till behovsstyrda LED-
armaturer.



Vid nej, v¡lket undantag åberopas

(3 ¡a Kommentar

på plats?

(^ Hej

Förnamn Efiemamn

Certif¡eringsorganCertifikatnummer

rt


