sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Osterportsgatan 1A, 211 28 Malmé
Malmé stad

Nybyggnadsar: 1957
Energideklarations-ID: 926637

ENERGIKLASSER

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primérenergital:
D 199 kWh/m? och ar

Krav vid uppférande av
E ny byggnad, primérenergital:
Energiklass C, 85 kWh/m? och ar

Specifik energianviandning
(tidigare energiprestanda):
154 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmaétning:

Inte utférd
Ventilationskontroll (OVK):
Utférd

Energideklarationen i sin helhet Atgardsforslag:

finns hos byggnadens &gare. Har Iaminate

Energideklarationen ar utford av:
For mer information: James Bjelk, 2019-03-19

www.boverket.se Energideklarationen ir giltig till:

Sammanfattningen ar upprattad enligt 2029-03-19
Boverkets féreskrifter och allménna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.




(1
Boverket

Byggnaden - Identifikation

Energideklaration Version: 2.6

Dekl.id: 926637

Lan
Skane

Kommun

Malmd

OBSI| Sméahus i bostadsritt ska deklareras av bostadsréttsfreningen.
I_ Egna hem (privatdgda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Sagen 1

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 2788172 Adressuppgifter ar fel/saknas (~

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Osterportsgatan 1A 21128 Malmé Q
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Osterportsgatan 1B 21128 Malmé C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ostra Tullgatan 6 21128 Malmé C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
320 - Hyreshusenhet, bostader

Byggnadskategori
Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsér
(& Enket " Komplex Gavel 1957
Atemp (exkl. Avarmgarage) \';'erlgsamhet Procent av
drdela enligt nedan: Atemp (exkl.
4717 i Avarmgarage)
Avarmgarage
garag Bostader (inkl. biarea, Lex. trapphus och uppvarmd kallare) 90
2329 e
Antal kéllarptan uppvarmda till >10°C Hotell, pensicnat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Ant i k
ntal vaningsplan ovan marl Kontor och férvaltning
6
Antal trapphus Butiks- och lageriokaler for livsmedelshandel
2 ! .
Butiks- ach lageriokaler f8r dvrig handel 10
Antal bostadsldgenheter
38 Késpcentrum
Finns till $vervigande del lagenheter med
boarea om higst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt
" Ja (& Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfidde i )
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor {forskola-universitet)
0,35 Ifs,m?
Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
Armning och varmvatt i
uppy ng v attenproduktion Teater-, konsert-, biograflokaler och Yvriga samlingslokaler
C Ja (" Noj
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byganaden skyddad som byggnadsminne eller
en sddan s#rskiit vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?

®

Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestdmmelser

Ja, &rutpekad i annan typ av
dokument

Ty YYD

Ja, egen bedémning




Energianvdndning

Mitperlod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
{ange forsta manaden | formatet AAMM)

1801 - 1812

Berdknad energlanvdndning

Ber4knad energianvndning vid normalt brukande och eft normalar
anges fér byggnader d4r det inte gar att fa fram uppgifter om den

uppmétta energianvindningen.

[

Hur mycket energi har anvéints for varme och varmvatien angiven métperiod?

Omvandlingsfaktorer fér brénslen i tabellen nedan géller om inte

Virdena ska vara korrigerade f&r normalt bruk. (BFS 2016:12) annat uppmtts:
Angivna virden ska inte vara normatarskorrigerade.
Eldningsolja 10 000 kWn/m?
Energi f&r Naturgas 11 000 kWn/1 000 m? {effektivt varmevarde)
uppvarmning lappvarmvatten Stadsgas 5 880 kwh/1 000 m?*
i 387785 107069 4 500-5 000 kWhiton, bercende av
Fiamvame (1) KW | Pellets trastag och fukthalt
Eldningsolja (2 kWi
gsola (2) Kélla; Energimyndigheten
Fér évriga biobransle varierar vrmevirdet bercende av
Naturgas, stadsgas (3} kWh |sammansatining och fukthait. Det 4r expertens ansvar att omrékna
brénslets vikt eller volym till energl pa ett korrekt satt.
Ved (4} KWh
i i i iprestand
Flisfpellets/briketter (5) iy | O1ia € som ingér i energip 2
Ovrigt biobransle (8) kWh Fjarrkyla (15) kWh
El (vattenburen) {7) kWh El fir komferikyla (16) kWh
El (direktverkande) (8} kwh Fastighetsel’ (17} 167255 wwhn
El (luftburen) (9} kWh
Ovri i {i inte i energiprestanda
Markvarmepump (el) (10) kWh vrig energi (ingar inte | olp )
Véamepump-franiuft (el) {11) kWh Hushdlisel® (18) kWh
Vamepump-luftiuft (el) (12) kwh VerksarhetseP {19) 106155 xwh
Varmepump-luftivatten (el) (13) kwh
Tappvarmvatten (el} (14} kwh
Energi for uppvérmning, tappvarmvatten, komfertkyla och fastighetsel Finns solvarme? Berdknad
Ange solfdngararea energiproduktion
Summa 1-17* 662109 kwh Coa @ Nej m? KVVI/r
Ort {Energi-Index} Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcelisarea efproduktion
Malmé (" Ja (& Nej m? D

Byggnadens energianvéindning®
{Normaldrskorrigerat varde {Energi-index)}

726527 kWhidr

Byggnadens primérenergianvandning®

939931 Kwnidr

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primérenergital)

199 xwWhim? &r 85 kwhim? &r

Referensvérde 2
(liknande byggnader)

160 kwhim2 ar

Referensvérde 3
{nybyggnadskrav f&r denna byggnad)

Kvwhim? ,ar

' ben el som Ingdr i fastighatsenergin.

? Den el som ingdr i hushallsenergin,

* Den el som ingér | verksamhetsenergin.

* Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

* Enligt definition | Boverkets byggregler {2011:6) - fbreskrifier och allmanna rad.

* Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskentroll | byggnaden? ® Ja ( Nej

Typ av ventilationssystem [7 FTX ™ FT {™ F med atervinning
[ F [v Sjalvdrag

Ar ventilationskantrollen utidrd vid tidpunkten for @Gua C Nei C Demis’
energideklarationen? ]

%

Ar ventilationskontrollen utan anmarkning vid tidpunkten fér * Nei
energideklarationen? T @ Nej

" Avser n#r byggnaden har fler ventilationsaggregat,

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|Finns luftkonditioneringssystem med nominell kylefiekt stéirre &n 12kW? C Ja (# Nej

Uppgifter om radon

|Arradonhalten matt? (" Ja (® Ngj




Utférda energieffektiviseringsatgérder sedan foregaende energideklaration
Utfsrd tgérd (Dekl.id: 926637)

-
=
=

Styr- och reglerteknisk

Vérme
[_ Nya radiatorventiler
[~ Injustering av varmesystem
I~ Tids-/behovsstyrning av vérmesystem
[T Rengdring och/eller luftning av

varmesystem

- Maxbegrénsning av innetemperatur
I Ny inomhusgivare
fw Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar
[T Anhnan atgard

Ventilation
I Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
i Behovsstyrning av ventilationssystem
r Byfe/installation av varvtalsstyrda flaktar
™ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan atgard

Installationsteknik

T TR

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv befysning
Isolering av rér och ventilationskanaler

Bytefinstallation av vBrmepump

Bytefinstallation av energieffekiivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Alervinning av ventilationsvarme
Installation av solvirme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/iak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffekiiva
fénsterfénsterddirar

<TiTET

Komplettering fonster/fnsterdarrar
med innerruta

Tatning
fonsterfonsterddmarfytterddrrar

Annan atgard

T

Utfort &
2018

Beskrivning av atgarden
Byte av fdnster 44 st i gamla delen av fastigheten.




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgérder

Algardsforslag (Dekl.id: 926637)

Styr- och reglerteknisk

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av vérmesystem
Tids-ehovsstyring av varmesystem

Rengdring ach/eller luftning av
vimesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar
Annan atgard

T TR

Ventilation
™ Injustering av ventilationssystem
I Tidsstyrning av ventilationssystem
I~ Behovsstyrning av ventilationssystem
[~ Bytefinstaliation av varvialsstyrda flsktar
[T Annan Atgard

Belysning, kylning m.m.
[T Tids/behovsstyrning av befysning
|M Tids-/behovsstyrning av kyla
™ Annan Atgard

Instaltationsteknik

T

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Bytefinstallation av varmepump

Bytefinstalation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Adervinning av ventilationsvdrme
Installation av solvérme

Installation av solceller

Annan &tgard

L S T D R A

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tilldggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fdnsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterddrrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterddrrarfytterddrrar

Annan atgard

[ S T S B S

Minskad energlanvandning

10200 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,3 krfkWh

Beskrivning av &tgarden

Vid installation av sndlspolande vattenmunstycken pi fastighetens samtliga

tappvattenstallen.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag dberopas

besiktigats pa plats?

@ Ja (C Nej Kommentar
Energideklarationen samt fastighetens Vatten, Varme och el
férbrukning Ar beriknad och baserad pd de uppgifter
fastighetsigaren redovisat.

Expert

Fémamn Efternamn

James Bjetk

Datum for godk&nnande E-postadress

2019-03-19 james.bjelk@simab.se

Certifikatnummer Cedtifieringsorgan Behbrighetsniva

3100 Kiwa Swedcert Normal

Foretag




